
Комплекс КПТС3-05. Система оповещения технологической установки на базе аппаратуры АЗО  
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                 Условные обозначения:

технологической установки   размещаются

1.Пульт управления и аппаратура АЗО для  данной

2. Связь между пультом управления  и аппаратурой АЗО

в помещении управления операторной установки.

осуществляется медными кабелями с негорючей 

оболочкой, различного типа и сечения.

Примечания:

рупорных взрывозащищенных громкоговорителей.

3. DB4L-25 /BExDL25D(1ExdIICT4) - рекомендуемые типы 

4. Количество рупорных взрывозащищенных 

громкоговорителей определяется проектом.

U=~220B

-  громкоговоритель  зонового 
оповещения.
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Сигналы 
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ГО и ЧС

Максимальная мощность громкоговорителя -25Вт
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